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A READ THIS INSTRUCTION SHEET CAREFULLY BEFORE
INSTALLING, RETAIN IT SAFELY FOR FUTURE REFER-
ENCE.

Setpoint dial

Knob for adjustment (separate packed)

Cap for concealed adjustment (separate packed)
Differential lever (adjustable differential models only)

Cover (not on models A19AGC, A19AGF and BGC models)

OB WNE

The A19 is a temperature control designed to sense temperatures.

According to EN 60730 it is a type 1 action, independently mounted
control, suitable for surface mounting on a plane surface and for use in
normal pollution situation. The A19AGC,A19AGF and A19BGC mod-
els are incorporate controls.

These controls are designed for use only as operating controls. Where
an operating control failure would result in personal injury or loss of
property, itis the responsibility of the installer to add devices or systems
that protect against, or warn of, control failure.

Installation
DO NOT TURN SEALED SCREWS

/\ Disconnect from power supply before the cover is removed.

/\ For A19AGC, A19AGF and A19BGC Disconnect power supply
before adjusting the control.

Wiring

All wiring should conform to local codes and must be carried out by
authorized personnel only. When using multi stranded wire apply a
cable ferrule to the cable end.

Check out procedure
Before leaving the installation observe at least three complete operat-
ing cyclesto be sure thatall components are functioning correctly. If not
contact your supplier.

A NEEM DEZE INSTRUCTIES GRONDIG DOOR ALVORENS U
BEGINT MET HET INSTALLEREN EN BEWAAR ZE VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK

Temperatuur instellingsschijf

Knop voor temperatuur afstelling (apart verpakt)

Kap voor afdekking van temperatuurinstelling (apart verpakt)
Differentie instellingshendel (alleen bij modellen met verstelbare
differentie)

5 Deksel (niet op A19AGC, A19AGF en A19BGC modellen)

B WNE

De A19 is een thermostaat ontworpen voor het meten van temperatu-
ren

Volgens EN 60730 is het een, type 1 aktie, onafhankelijk te monteren
apparaat, geschikt voor montage op een plat oppervlak en geschikt
voor gebruik in een normaal vervuilde omgeving. De A19AGC,
A19AGF en A19BGC modellen zijn in te bouwen apparaten.

Deze apparaten zijn alleen ontworpen voor gebruik als regelaar. Als
een foutieve werking van de regelaar persoonlijk letsel of schade kan
veroorzaken, moet de installateur beveiliging of alarm apparatuur
aansluiten die aangeeft dat de regelaar niet funktioneert.

Montage
NIET DRAAIEN AAN AFGELAKTE SCHROEVEN

/\ Schakel de voedingsspanning af voordat het deksel wordt verwij-
derd

/\ Voor A19AGC,A19AGF en A19BGC : Sluit de voedingsspanning
af voordat de regelaar wordt afgesteld.

Bedrading

De installatie, de elektrische aansluiting en de instellingen dienen
overeen te stemmen met de plaatselijke voorschriften en mogen enkel
worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Indien een draad met flexibele kern wordt toegepast dient het uiteinde
van de draden te worden voorzien van een ader eindhuls.

Controleprocedure

Controleer, voordat u de installatie zelfstandig laat werken, gedurende
ten minste drie complete werkcycli of alle onderdelen correct werken.
Werkt de installatie niet correct, neem dan contact op met uw leveran-
cier.

A LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE
COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ- LES
POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

. Cadran de consigne

. Bouton de réglage (emballé séparément)

. Bouchon pour réglage caché (emballé séparément)

. Levier de différentiel (uniquement pour modéles avec différentiel
réglable)

5. Couvercle (pas sur les modeles A19AGC, A19AGF ni BGC)
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Le modéle A19 est un régulateur de température destiné a détecter les
températures

D’aprés la norme EN 60730 c’est un régulateur indépendant, action
type 1, congu pour un montage sur surface plane et utilisé dans des
environnements normalementpollués. Les modélesA19AGC,A19AGF
et A19BGC sont des commandes incorporées.

Cetappareil est destiné a assurer des fonctions de régulation. Lorsque
la panne ou le mauvais fonctionnement de ce dernier risque d'entrainer
des dommages matériels ou corporels, il est de la responsabilité de
l'installateur de prévoir des organes de sécurité indépendants afin de
ne pas utiliser le régulateur en équipement de sécurité.

Installation
NE PAS TOURNER LES VIS SCELLEES

/N Couper I'alimentation électrique avant d’enlever le couvercle.

/\ Pour A19AGC, A19AGF et A19BGC, coupez I'alimentation avant
de régler les commandes.

Cablage

Tous les raccordements doivent étre conformes aux normes en
vigueur et ne peuvent étre réalisés que par du personnel autorisé.
En cas d'utilisation de cable souple multi-brins, utiliser un embout a
sertir.

Procédure de controle

Apres avoir terminé l'installation, observez au moins trois cycles
complets de fonctionnement pour s'assurer que tous les composants
fonctionnent correctement. Si cela n'est pas le cas, contactez votre
fournisseur.

LEA DETENIDAMENTE ESTA HOJA DE INSTRUCCIONES
ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION Y GUARDELA
PARA FUTURAS CONSULTAS

Cuadrante para fijar el punto de control

Botdn de ajuste (embalado por separado)

Casquillo para ajuste oculto (embalado por separado)
Palanca diferencial (sélo en modelos con diferencial ajustable)
Cubierta (no en los modelos A19AGC, A19AGF y BGC)

OB WNE

EIl A19 es un control de temperatura disefiado para detectar tempera-
turas.

Seguin EN 60730, es un, accién tipo 1 control montado independien-
temente adecuado para montaje en superficie en una superficie plana
y para uso en condiciones de contaminacién normal.

Los modelos A19AGC, A19AGF y A19BGC son controles incorpora-
dos

Estos controles estan disefiados para ser utilizados solamente como
controles de funcionamiento. En los casos en que un fallo de control
de funcionamiento pudiera producir dafios personales o a propieda-
des, es responsabilidad del instalador afiadir los dispositivos o siste-
mas que protejan o adviertan de los fallos de control.

Instalacion
NO GIRE LOS TORNILLOS SELLADOS.

/\ Desconectar la corriente antes de quitar la tapa.

/\ Para A19AGC, A19AGF y A19BGC, desconecte la fuente de
alimentacion antes de ajustar el control.

Cableado

Todo el cableado debe cumplir las normativas locales y debe realizar-
se solamente por el personal autorizado. Cuando se utiliza cable
flexible aplicar terminales en los extremos.

Procedimiento de comprobacion

Antes de finalizar la instalacion, observe por lo menos tres ciclos de
operacion completos para asegurarse que todos los componentes
estén funcionando correctamente. Sino es asf, péngase en contacto
con su proveedor.

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER IN-
STALLATION SORGFALTIG DURCH UND BEWAHREN SIE
SIE ZUR WEITEREN VERWENDUNG AUF.

Sollwertskalenscheibe

Einstellknopf (separat verpackt)

Aufsatz fir verdeckte Einstellung (separat verpackt)
Differentialhebel (Nur einstellbare Differentialmodelle)
Deckel (Nicht bei Modellen A19AGC, A19AGF und A19BGC)

OB WNE

Der A19 ist ein Temperaturregler zum Fiihlen von Temperaturen.

Dieses ist entsprechend EN 60730 ein, Wirkungsweise Typ 1, Unab-
héangig montiertes Regel- und Steuergerat Geeignet als Aufbaugerét,
z. B. fur Wandmontage und fir Anwendung in Umgebungsbedingun-
gen mit Gblicher Verunreinigung. Bei den Modellen A19AGC, A19AGF
und A19BGC handelt es sich um Einbauregler.

Diese Regler sind ausschlie3lich zur Verwendung als Bedienungs-
elemente vorgesehen. In Situationen, in denen das Versagen eines
Bedienungselements Personenschéden oder Sachverluste nach sich
ziehen kann, ist der Installateur dafiir verantwortlich, entsprechende
Vorrichtungen oder Systeme einzubauen, die einem Regelversagen
entgegenwirken oder die als entsprechende Frithwarnsysteme die-
nen.

Montage
PLOMBIERSCHRAUBEN NICHT ANZIEHEN!

/\ Vor dem Entfernen des Deckels Spannung abschalten.

/N\ A19AGC, A19AGF und A19BGC: Von Stromversorgung trennen,
bevor der Regler eingestellt wird.

Verdrahtung

Alle Verdrahtungen miissen den am Einsatzort geltenden Vorschriften
entsprechen und sind ausschlieBlich dazu befugten Personen
vorbehalten.Bei Vewendung feindratiger Leitungen sind
Adernendhiilsen zuverwenden.

Uberpriifung

Vor dem Verlassen der Anlage sollten Sie diese mindestens drei
Betriebszyklen beobachten und uberpriifen, daR alle Komponenten
ordnungsgemaf funktionieren. Sollte dies nicht der Fall, wenden Sie
sich bitte an lhren Handler.

A LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DEL-
L'INSTALLAZIONE E CONSERVARE PER FUTURE CON-
SULTAZIONI

Scala del valore di riferimento

Manopola di regolazione (fornita a parte)

Cappellotto per regolazione protetta (fornito a parte)
Leva differenziale (solo modelli a differenziale variabile)
Coperchio (eccetto modelli AL9AGC, A19AGF e BGC)

OB WNBE

Il dispositivo A19 & un regolatore della temperatura in grado di rilevare
le temperature.

Secondo le EN 60730 € un, azione tipo 1 Regolatore montato indipen-
dentemente, adatto per montaggio su una superficie piatta e per uso
in situazioni di normale inquinamento. | modelli A19AGC, A19AGF e
A19BGC sono comandi incorporati.

Questi dispositivi hanno esclusivamente la funzione di comandi. Se un
comando puo provocare danni alle persone o alle cose, € responsabi-
litd dell'installatore aggiungere gli opportuni dispositivi o sistemi di
protezione o di segnalazione dello stato di guasto del comando stesso.

Installazione
NON SBLOCCARE LE VITI SIGILLATE

/\ Staccare l'alimentazione prima di togliere il coperchio.

/\ Per A19AGC, A19AGF e A19BGC: togliere tensione prima di
regolare il comando.

Cablaggio

Il cablaggio deve essere conforme alle normative locali ed essere
eseguito esclusivamente da personale autorizzato. Quando si usa un
cavo con filo a trefoli occorre applicare un capocorda alla fine di ogni
filo.

Messa in funzione

Prima di concludere l'installazione, osservare almeno tre cicli operativi
completi per accertare il corretto funzionamento di tutti i componenti.
In caso di irregolarita, contattare il proprio fornitore.



LEIA ATENTAMENTE ESTA FOLHA DE INSTRUGCOES AN-
TES DE PROCEDER A INSTALAGCAO E GUARDE-A PARA
UTILIZACAO FUTURA.

Indicador do ponto de referéncia

Bot&o para ajuste (embalado separadamente)

Cobertura para ajuste oculto (embalado separadamente)
Alavanca diferencial (somente modelos de diferencial ajustavel)
Tampa (n&o nos modelos A19AGC, A19AGF e BGC

abwWwNE

O A19 é um controlador de temperatura destinado a deteccéo de
temperatura.

Segundo EN 60730 é um, acgéo tipo 1, Controlador montado indepen-
dentemente, apropriado para montagem de superficie sobre uma
superficie plana e para a utilizagcdo em condi¢des normais de poluicéo.
Os modelos A19AGC, A19AGF e A19BGC séo controladores incorpo-
rados.

Estes controladores foram concebidos exclusivamente para a utiliza-
¢ao como controladores operacionais. Quando umafalhado controlador
operacional possa resultar em ferimentos fisicos ou perda de propri-
edades, recai sobre o instalador a responsabilidade o acréscimo de
dispositivos ou sistemas que protejam ou alertem contra uma falha do
controlador.

Instalacéo
NAO GIRE OS PARAFUSOS SELADOS.

/\ Antes de retirar a tampa, desligue a alimentagéo eléctrica.

/\ ParaA19AGC, A19AGF e A19BGC, desligue a alimentag&o eléc-
trica antes de ajustar o controlador.

Conexdes

Todas as conexdes devem estar conforme os cédigos locais e
efectuadas somente por pessoal autorizado. Ao ser utilizado cabo
multifilar, monte um adaptador de cabo na extremidade do cabo.

Procedimento de controlo

Antes de abandonar a instalagéo, observe pelo menos trés ciclos de
funcionamento completos para assegurar-se de que todos os compo-
nentes funcionem correctamente. Do contrério, contacte o seu forne-
cedor.

LAS DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT FZR INSTALLA-
TION OG GEM DEN TIL SENERE BRUG

1 Drejeskive til indstillingsveerdien

2 Indstillingsknap (adskilt pakning)

3 Kappe til afdeekning af justeringen (adskilt pakning)

4 Differential indretning (kun justerbare differentiale modeller)
5 Skeerm (ikke pd modellerne A19AGC, A19AGF og BGC)

A19 er et temperatur kontrolapparat designet til fgle temperaturerne.

Ifglge EN 60730 er deten, type 1 funktion, uafheengigt monteret udstyr
tilpasset til frontmontage pa en plan front og til anvendelse i normale
omgivelser. Ved A19AGC, A19AGF og A19BGC modeller er betjenin-
gen inkorporeret.

Disse regulatorer er kun beregnettil at blive brugt som driftsregulatorer.
Hvis en fejl i en driftsregulator kan resultere i fare for personer eller
materielle skader, er installataren ansvarlig for, at der installeres
anordninger eller systemer, som beskytter eller advarer mod fejl i
regulatoren.

Installation
DREJ IKKE PA DE FASTGJORTE SKRUER

/\ Forsyningsspaending skal kobles fra far deeksel afmonteres.

/\ Ved A19AGC, A19AGF og A19BGC afbrydes strgmitilfarslen far
betjeningen indstilles.

Elektrisk installation

Ledningsfering skal udfgres i henhold til lokale forskrifter og ma kun
udfgres af autoriseret personale. Ved anvendelse af flerleder kabel,
skal der monteres kabelsko pa endene.

Test procedure

For installationen afsluttes. Observer mindst tre komplette betjenings
cyklusser, for at veere sikker pd, at alle komponenter fungerer korrekt.
Huvis det ikke er tilfeeldet, tag kontakt med Deres leverandgr.

A LAS NOGA DESSA INSTALLATIONSANVISNINGAR INNAN
INSTALLATIONEN UTFORS OCHBEVARA DEM FOR FRAM-
TIDA REFERENS.

. Vrid for installningspunkt

. Justeringsratt (i separat forpackning)

. Lock till dold justering (i separat férpackning)

. Differentialspak (endas for modeller med justeringsbar differential)
. Skyddshélje (ej for modell AL9AGC, A19AGF eller BGC-modeller)

abhwWNE

A19 ar en temperaturkontroll konstruerad for att avkédnna temperatu-
rer.

I hanvisning till EN 60730 ar det, typ 1 styrning, oberoende monterad
styrning passar for suitable for ytmontering pa en plan yta och for
anvandninginormaltnedsmutsad miljo. ModellernaA19AGC,A19AGF
och A19BGC inbegriper styrenheter.

Denna styrenhet ar utformad for att anvandas som opererande styren-
het och skall darfér endast anvandas som sadan. Det &r installatérens
ansvar att forse installationen med enheter och/eller sékerhetssystem
som férebygger att eventuell skada tillfogas personer eller egendomttill
foljd av driftfel i styrenheten.

Installation -
VRID EJ PA DE FORSEGLADE SKRUVARNA

/\ Koppla bort spanningen innan tacklocket tas bort.

/\ For A19AGC, A19AGF och A19BGC Koppla bort natanslutningen
innan justeringar till styrenheten utférs.

Ledningar

All kabeldragnig ska utféras enligt gallande bestammelser och far
endast utféras av behorig personal. Nar det anvands mangdledad
kabel, satt dit i en kabelsko i kabeldndarna.

Kontrollera proceduren
Efter installationen bér man 6vervaka minst tre hela operationscyklar
fungerar som de ska. Om detta inte &r fallet, kontakta leverantéren.

LUE TAMA OHJELEHTINEN ENNEN ASENNUSTA HUO-
LELLISESTI JA SAILYTA SE MYOHEMMAN TARPEEN VA-
RALTA

Asetusarvon valitsin

Saatonuppi (pakattu erikseen)

Karkikappale piilos&atoa varten (pakattu erikseen)
Erovipu (voidaan asentaa vain differentiaalimalleihin)
Suojus (ei A19AGC, A19AGF, BGC malleissa)

abhwWNE

A19 on lampétilan séédin, joka on tarkoitettu lampétilan mittaamiseen.

EN 60730- normin mukaan kyseessa on, tyyppia 1 toiminta, itsenéi-
sesti asennettava séédin, soveltuu asennettavaksi tasaiselle pinnalle
ja voidaan kayttéda normaali saastetilar .

Mallit A19AGC, A19AFG ja A19BGC ovat kiinteita saatimia.

N&amé ohjausreleet on tarkoitettu vain laitteiston toiminnan ohjauk-
seen. Jos ohjaushairi6 voi johtaa henkilo- tai aineellisiin vahinkoihin,
asentajan velvollisuutena on huolehtia tarvittavista lisélaitteista tai -
jarjestelmistd, jotka suojaavat ihmisia ja laitteistoa ohjaushairion
seurauksilta tai varoittavat hairiésta.

Asennus . "
ALA VAANNA SINETOITYJA RUUVEJA

/\ Katkaise virta ennen suojuksen poistamista.

/\ Saatimet A19AGC, A19AFG ja A19BGC: katkaise virta ennen
saatimen asennusta.

Kytkent&a

Johdotus on tehtava paikallisten méaaraysten mukaisesti ja sen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen henkild. Kaytettdessa moniséaikeista
johtoa kaapelin holkki tulee kiinnittéd& kaapelin paéhan.

Alkutarkastus

Ennen kuin laitteisto jatetdan toimimaan ilman valvontaa, sen toimin-
taa on tarkkailtava ainakin kolme tayden jakson ajan. Talldin on
varmistettava, etta kaikki komponentit toimivat kunnolla. Jos laitteisto
ei toimi asianmukaisesti, ota yhteys sen toimittajaan..

A LES DENNE VEILEDNINGEN GRUNDIG FZR INSTALLE-
RING, OG GJEM DEN FOR FREMTIDIG BRUK.

. Skive for settpunkt.

. Justeringsknapp (pakket separat)

. Hette for skjult justering (pakket separat)

. Differensialarm (kun modeller med justerbar differensial)
. Deksel (ikke modell A19AGC, A19AGF og BGC)

aOhwWNE

A19 er en temperaturregulator for fgling av temperaturer.

Ifalge EN 60730 er det en, type 1 funksjon, uavhengig montert utstyr
tilpasset for frontmontasje p& en plan front og for bruk i normalt
forurensede omgivelser. Modellene A19AGC, A19AGF og A19BGC er
kombinerte kontroller.

Disse regulatorene er kun konstruert for bruk som driftsregulatorer.
Hvis en feil p& en driftsregulatur kan fare til fare for personer eller
materielle skader, er det installaterens ansvar a sgrge for installering
av anordninger eller systemer som beskytter mot, eller advarer om, feil
pa regulatoren.

Montering
IKKE VRI PA DE FORSEGLEDE SKRUENE

/\ Koble fra tilfarselspenning far deksel demonteres.

/\ ForA19AGC,A19AGF 0g A19BGC Frakoble strgmforsyningen far
kontrollen justeres.

Kabling
Kabling skal utfgres i samsvar med lokale forskrifter og ma bare utfares
av autorisert personell. Ved bruk av fler-tradig kabel, bruk kabelsko pa
endene.

Kontrollprosedyre

For installasjonen forlates, m& man observere minst tre komplette
driftssykluser, og veere sikker p& at alle komponenter funksjonerer
riktig. Hvis ikke ma leverandgren kontaktes.

A AIABAZTE NPOZEKTIKA AYTEZ TIZ OAHTIEZ NPIN
APXIZETE THN EFKATAZTAZH KAl ®YAAZTE TIZ TFIA
MEAAONTIKH XPHZH

AioKoG €MAOYNG TIUNG Avapopag

Kouprt pUBULONG (XWPLOTA CUCKEUAGUEVO)

KAAuppa yla Kpuen puduion (Xwplotd CUCKEUACUEVO)
MoxA0g dlapopdg Beppokpaciag (LOVO Oe HOVTEAQ e
puUBIZOUEVT Blagopd BepOKPAOiag)

MepiBAnpa (dev unapxel ota povtéAa A19AGC, A19AGF kal
BGC)

HAOON =

[$)]

Houokeun A19eival povada eAéyxou BepoKpaciag oxeSlaopEVN
va UeTPa BepuoKpaocieg

SUppwva pe to mpdTuno EN 60730 eivat povada eAyxou dpdong
TUmou 1, evowpatoUpeVn, KATAAANAN YLa TOTIOBE TN ON O€ ETIMEDN
EMIPAVELA KAL VIO XPNON O€ KAVOVIKEG OUVONKeg punavong. Ta
Hovtéha A19AGC, A19AGF kat A19BGC eival eVOWUATWHEVEG
dlatagelg eAEyyou.

AuTOl Ol unxaviopoi eAéyxou €xouv oxedlaoTel WoTe va
XPNOLUOTIOINB0UV ATMOKAELOTIKA WG €AEYKTEG AelTOUpPYiag.
AroteAei euBUVN TOU TEXVIKOU €yKATAOTAONG VA TIPOCBECTEL
HUNXaVIoHoUG 1 CUCTAHATA AMOTPOTING 1 Tipoeldomnoinong BAaBOV
TOU €AEYKTN, WOTE VA AMOTPANEL TO eVOEXOUEVO TIPOKANONG
OWHATIKOV BAABWV 1) UAKQV {NHIQV OTNV TIEPIMTWAON KAMoLag
SuoAeltoupyiag Tou EAEYKTN.

Eykaraoraon
MHN XTPEWETE TIZ ZOPATIZMENEZ BIAEX

/\ AMoouv3&0Te Tn OUOKEUT) ATO TO PEUMATOATITN TIPLV
APALPECETE TO KANUMWA..

/\ TaTigouokeuegA19AGC, A19AGF kat A19BGC, TipLv puBpioeTe
™ dlata&n eA€yxou, dlakoYTe TNV apoxn peluaTog.

KaAwdiwon
OAeg ol KAAWBLHOoEIG Ba TPEMEL VA CUUHOPPDVOVTAL JE TOUG
ToTkoUG KavoviopoUg Kal va Tpaypatomolouvtal Hovo armod
€EOUCLOBOTNUEVO TIPOOWTIKO. AV XPNOLUOTOLEITE TIOAUKAWVO
KaA®d1o, BAATE €va KATAAANAO OUVBETNPA OTO AKPO TOU
KaAwdiou.

Aladikaoia TeAIKOU eAEyXou

Mpwv @UyeTe amd TO XWPO TNG €YKATAOTAONG, TAPATNPNOTE
TOUAAXLOTOV Tpelg KUKAOUG AelToupyiag yia va BeBawwbeite 0T
OAa TA TUAHATA AELTOUPYOUV OWOTA. Z€ SIAPOPETIKN MEPIMTWON,
KOAEOTE TOV MPOUNBEUTY TOU UALKOU.

H kaBuotépnon Ba mpémel va eAéyxetal YETA TO TEAOG TNG
S1ad1kaoiag eyKaTaotaong aAAd Kal 0g TAKTAXPOVIKA SlaoThiata.

Pred instalaci pozorné proctéte tento Montazni navod a
ulozte jej na bezpecné misto pro pripadnou budoucipotiebu.

1 Stupnice bodu nastaveni

2 Tocitko pro nastaveni (baleno samostatné)

3 Krytka pro skryté nastaveni (balena samostatné)

4 Packa nastaveni diference (pouze pfislusné modely)
5 Kryt (neni u modell A19AGC, A19AGF a BGC)

A19 je teplotni regulétor uréeny ke snimani teploty.

Podle EN 60730 je jeho provoz typu 1, nezavisle instalovany regulator,
vhodny pro montédz na rovny povrch a pro pouziti v podminkach
bézného znecisténi. Modely A19AGC, A19AGF aA19BGC jsouvhodné
jako vestavné zafizeni.

Tyto regulatory jsou uréeny pro pouziti pouze jako provozni. Pokud by
jejich selhani zplsobilo zranéni osob nebo poskozeni majetku, je
povinnosti osoby provadéjici instalaci pfipojit zafizeni nebo systémy,
které ochrariuji nebo varuji pred selhanim reguléatoru.

Instalace
Neotacejte zapeceténymi Srouby.

/\ Pred demonta i krytu odpojte piivod napajeni.

/\ Pred nastavenim regulatorti A19AGC, A19AGF a BGC odpojte
pfivod napdjeni.

Zapojeni

Veskeré zapojeni musi odpovidat pfisluSnym normé@m a musi byt
provedeno pouze odpovédnymi osobami. Pfi pouziti vicepramenného
vodi¢e nalisujte na jeho odizolovany konec zakoncovaci dutinku.

Kontrola

Pred tim, nez opustite instalované zafizeni, zkontrolujte alespon tfi
kompletni provozni cykly, abyste se uijistili, Zze vSechny soucasti
pracuji spravné. V opa¢ném pfipadé se spojte se svym dodavatelem.
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